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ER.R.261.11.2019 A.P. Czeladz dnia 25.09.2019 r.

Wyjasnienije — modyfikacja 1
do zapytania ofertowo - cenowego

Dotyczy postepowania:

»Dostawa agregatu pragdotwdérczego o mocy min. 50 kW
oraz agregatu pradotwdrczego o mocy min. 100 kwW”

W zwigzku z wniesionymi zapytaniami, zamawiajacy udziela ponizszych odpowiedzi. Ponadto
zamawiajgcy wprowadza nizej podane modyfikacje.

Pytanie 1.,Sugerujemy aby poda¢ ich moc wg normy ISO 8528, ktdra precyzyjnie okresla moc
agregatow prgdotwdrczych.
Powinno wyglgdac nastepujqco:

Agregat mniefszy :

1. moc znamionowa dla pracy ciggfej : nie mniej niz 60 kVA,

2. moc znamionowa dla pracy dorywczej: nie mniej niz 66 kVA.,
Agregat wigkszy :

1. moc znamionowa dla pracy ciggfej : nie mniej niz 136 kVA,

2. moc znamionowa dla pracy dorywczej: nie mniej niz 150 kVA.”

Odpowied: 1: Zamawiajacy doprecyzowuje tres¢ zatacznika nr 1 A do zapytania ofertowego
»Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia” do brzmienia:

D
Agregat pradotworczy o mocy 50 kW — minimalne (oraz maksymalne o ile podano)

wymagania dla agregatu pradotwdrczego

Wymagane parametry techniczne agregatu:

1. moc znamionowa dla pracy ciggtej : nie mniej niz 59 kVA,

2. moc znamionowa dla pracy dorywczej: nie mniej niz 66 kVA.
3. moc czynna dla pracy ciggtej: nie mniej niz 47 kw,

4. moc czynna dla pracy dorywczej: nie mniej niz 52 kW.

Agregat pradotwdrczy o mocy 100kW — minimalne (oraz maksymalne o ile podano

wymagania dla agregatu pradotwdrczego réwnowainego

Wymagane parametry techniczne agregatu:

1. moc znamionowa dla pracy cigglej : nie mniej niz 125 kVA,

2. moc znamionowa dla pracy dorywczej: nie mniej niz 138 kVA,
3. moc czynna dla pracy ciggtej: nie mniej niz 100 kw,

4. moc czynna dla pracy dorywczej: nie mniej niz 110 kW.
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Sktadajac oferte nalezy w formularzu ofertowym dokonac odpowiednich zmian pod rygorem
odrzucenia oferty.

Pytanie 2: ,Dodatkowo aby ustrzec sie stabej jakosci agregatéw sugerujemy wprowadzenie
zapisu w specyfikacji obu agregatéw : efementy gidwne agregatu takie jak silnik, prqdnica oraz
sterownik majg pochodzi¢ od jednego i tego samego producenta. Ma to na celu doskonate
dopasowanie wszystkich podzespotéw oraz umoiliwia przejecie 100 % mocy znamionowej
agregatu w jednym kroku bez jego wyfqczenia/ zduszenia.”

Odpowied? 2: Zamawiajacy nie stawia dodatkowych wymagan poza okreslonymi w zapytaniu
ofertowo — cenowym.

Pozostate warunki zamdwienia nie ulegajg zamianie.

W zwiazku z wprowadzeniem modyfikacji (doprecyzowaniu przedmiotu zamoéwienia) nie
ma koniecznoéci przedtuzania terminu skfadania ofert — aktualny pozostaje termin sktadania
ofert wyznaczony w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia 30.09.2019 r. do godziny 13.00.

PREZES ZARZADU

mer ini. Avtur Smagorowicz
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