
węzeł do likwidacji

proj. zasuwa kołnierzowa Dn300

istn. wodociąg PE315

proj. zasuwa kołnierzowa Dn300

istn. wodociąg Dn300 do likwidacji

Istniejący węzeł W1.Istniejący węzeł W2.
PE 100 SDR 11 Dy315

proj. sieć rozdzielcza wodociągowa
PE100 SDR 11 Dy315x28,6

istn. hydrant Dn80
napow. - odpowietrzający

istn. studnia wodomierzowa

istn. zasuwa Dn300

istn. zasuwa Dn300

PE 100 SDR 11 Dy315 PE 100 SDR 11 Dy315
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proj. zasuwa Dn80

blok oporowy

istn. przyłącze Dn80

Projektowany węzeł Op4.
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proj. zasuwa Dn80

blok oporowy

istn. przyłącze PE90

Projektowany węzeł Op1.

punkt włączenia
przyłącza

Pw"1.1" PE 100 SDR 11
Dy315x28,6

PE 100 SDR 11
Dy315x28,6

proj. zasuwa Dn50

Zwężka FFR Dn80/50

blok oporowy

punkt włączenia
przyłącza po przez
połączenie zgrzewane
po przez mufę
elektrooporową

Projektowany węzeł Op2.

Pw"2.1"
PE 100 SDR 11
Dy63x5,8

PE 100 SDR 11
Dy63x5,8

PE 100 SDR 11 Dy315 PE 100 SDR 11 Dy315
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proj. zasuwa Dn40

blok oporowy

istn. przyłącze PE50

Projektowany węzeł Op3.

PE 100 SDR 11
Dy315x28,6

PE 100 SDR 11
Dy315x28,6

proj. zasuwa Dn40

blok oporowy

punkt włączenia
przyłącza

Projektowany węzeł Op5.

PE 100 SDR 11 Dy50x4,6

istn przyłącze Dn40

proj. zasuwa Dn300

Pw"3.1"

blok oporowy

istn. wodociąg Dn300 do likwidacji

proj. łuk kołnierzowy Dn300proj. sieć rozdzielcza PE100 SDR 11 Dy315

Pw"5.1"

Pw"4.1"

istn. czwórnik kołnierzowy
Dn300

kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed
przesunięciem PE100 SDR11 Dy315 PN16

tuleja kołnierzowa
PE100 SDR11 Dy90

kołnierz specjalny dwukomorowy do
połączenia rur stalowych Dn80 PN16

tuleja kołnierzowa
PE100 SDR11 Dy90

Obejma dla rur PE315 z odejściem
kołnierzowym Dn80 tuleja kołnierzowa

PE100 SDR11 Dy63

Obejma dla PE315 z nawiertką i
odejściem kołnierzowym Dn80

punkt włączenia
przyłącza po przez
połączenie zgrzewane
po przez mufę
elektrooporową

tuleja kołnierzowa
PE100 SDR11 Dy90

Łuk kołnierzowy Dn80/90° PN16
Zwężka kołnierzowa FFR Dn80/40

punkt włączenia
przyłącza po przez
połączenie zgrzewane
po przez mufę
elektrooporową

kołnierz specjalny dwukomorowy do
połączenia rur stalowych Dn40 PN16

tuleja kołnierzowa
PE100 SDR11 Dy50

Zwężka kołnierzowa FFR Dn80/40

tuleja kołnierzowa
PE100 SDR11 Dy50

tuleja kołnierzowa
PE100 SDR11 Dy50

łuk kołnierzowy Dn80/90°  PN16

Obejma dla PE315 z nawiertką i
odejściem kołnierzowym Dn80

Obejma dla PE315 z nawiertką i
odejściem kołnierzowym Dn80

Obejma dla PE315 z nawiertką i
odejściem kołnierzowym Dn80

kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed
przesunięciem dla rur PE100 SDR11 Dy315 PN16

kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed
przesunięciem dla rur PE100 SDR11 Dy315 PN16

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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