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Bedzin, dn. 04.03.2020 . Czeladzkie Wodociagi Sp. z o0.0.
L2 ul. Bedzinska 64

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2020-03-04/0000007 41-250 CZELADZ

Barcode: 1016018684

Dotyczy: wniosku nr TD/OBD/OMD/UB/DG/385/2020 o naniesienie uzbrojenia terenu w
Czeladz ul. Niwa, Boguckiego, Kilifiskiego, Bytomska

Odpowiadajgc na pismo znak: ET.420.1.2.2020.KZ z dnia 26.02.2020 data wplywu do
TAURON Dystrybucja S.A. — Oddziat w Bedzinie 03.03.2020 r informujemy, ze na zatgczonych
planach naniesiono orientacyjne przebiegi trasy kabli SN, nN i oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami
informacyinymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowat.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURCN
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogblnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokfadne polozenie naniesionych kabli {(w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do Spoiki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie,
ul. Malobadzkiej 141 w zakresie linii SN, nN i oswietlenia drogowego.

Prace prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostkg
Terenowg Dabrowa Gornicza osoba do kontaktu - Jerzy Ploszaj, tel. 32 763-21-30.

W zwigzku z przebiegajaca nad uzgadnianym terenem linig 20 kV uprzejmie informujemy, ze
ewentualne wszelkie prace przy uzyciu sprzgtu mechanicznego wykonywane w odlegtosciach
poziomych mniejszych niz 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodow linii 20 kV nalezy
wykonywaé po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie ul. Matobadzka 141. Ewentualne wylaczenia linii i nadzor nad pracami sg odpfatne.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sig urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bedzinie.

Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujgcym w
TAURON Dystrybucja S.A. cennikiem usiug pozataryfowych

Wazno$é uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi: Dariusz Gastata
tel. +48327661154

Z powazaniem
Zalgczniki: mapa szt 1
wytyczne do zabezpieczenia kabli
broszura informacyjna w zakresie bezpiecznego wykonywania
prac i zasad postepowania w przypadku uszkodzenia kabla
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBD/OMD/UB/DG/385/2020)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnieg /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli1kV ruryo &rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejsze; niz 2 m od kabla
slokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoblnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie  kwalifikacje, zgodnie z  obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem 0 okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze]
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentac]i
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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