ANALIZY WODY — pobor probek z dnia 10.02.2016r.

Parametry Miejsce poboru préobek
Dopuszcza . Os.
Wskaznik wallljtis'é Jednostka Studn_ia Stud.nia Stu_dnia Pollmsrt).(-)vl\jﬂla Dziekana- . Os. . Os. . OS." Szp(i)tsaina-
wskazniké Przetajka | Grodziecka | Szpitalna Staszica ul. Pitsudskiego | Nowotki | Musiata Ogrodowa
w Orzeszkowa
Barwa <15 mgPt/dm3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Metnosé <1 NTU 0,16 0,15 0,10 0,11 0,26 0,12 0,19 0,41 0,14
Odczyn pH 6,5-9,5 - 7,4 7,3 7,3 7 7,3 7,2 6,8 7,4 6,8
Przewodnos¢ elektryczna <2500 uS/cm 420 343 420 904 301 334 985 340 430
Twardos¢ ogdlna 60-500 [ mg CaCOs/dm3 483 379 429 430 430 426 420 418 426
Jon amonowy (NH,") <0,5 mgNH,/dm? <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 0,16 0,17 0,16
Azotany (NO3) <50 mgNO4/dm? 35 19 27 36 29 34 35 30 30
Chlor wolny 0,3 mg/dm? <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 | <0,03 <0,03
Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C 100 jtk/iml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C 50 jtk/iml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kalowe 0 jtk/2100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0







